Nuevo toblero de distribucién general

Ducto de 3 pulgadas
que viene_de Subestacién
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Toblero Existente

Nuevo
tablero

Convenciones

db Toma dupléx polo aislado, GH,

120VAC/15A

Ld Tablero eléctrico trifasico

EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
BOGOTA, COLOMBIA

SECCION N.AS.

PROYECTO:

CONTIENE:

TOMAS ELECTRICAS Y TABLEROS BT

REQUERIMIENTO No,

FECHA:

LUGAR

EDIFICIO

CHAMBACU, CARTAGENA

ESCALA:

o

1 2 3m

PLANO No: El
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Convenciones

Toma dupléx polo aislado, GH,

120VAC/15A
Toma Datos CAT 6E

Gobinete de comunicaciones

EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
BOGOTA, COLOMBIA

SECCION N.AS.

PROYECTO:

CONTIENE:

PUNTOS DE DATOS

REQUERIMIENTO No.

LUGAR:

EDIFICIO CHAMBACU, CARTAGENA

ESCALA:

0 1 2 3m
————

FECHA:

PLANO No: E 8




12KBTU

12KBTU

Va condensadora
en techo, 35m Aprox

Convenciones

Unidad tipo cassette

Ducto EMT 1 pulgada

—~  Ducto 1X} pulgodoPVC para desague.
Ductos AA segln fobircante a

Condesdora.

EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
BOGOTA, COLOMBIA

SECCION N.AS.

PROYECTO:

CONTIENE:

AIRE ACONDICIONADO

REQUERIMIENTO No,

LUGAR

EDIFICIO CHAMBACU, CARTAGENA

ESCALA:

o

1 2 3m

FECHA:

PLANO No: E 3
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Convenciones

Lamparo 4X16W,TS/T8,reflector

parabblico

Lampara incrustrar 2X24W,

reflector
Interruptor sencillo
Interruptor doble

Ducto EMT%

EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
BOGOTA, COLOMBIA

SECCION N.AS.

PROYECTO:

CONTIENE:

ILUMINACION

REQUERIMIENTO No,

FECHA:

LUGAR

EDIFICIO CHAMBACU, CARTAGENA

ESCALA:

o

1 2 3m

PLANO No: E 4




Central
de
Monitoreo

( Zonal ( - Zono2

Convenciones

db Toma dupléx polo aislado, GH,
120VAC/15A

® Detector de humo foto-eléctrico
EN-54

Estacién manual, sirena y luz
estroboscopica

o Cajo de paso 10X10

Emﬁ)pg:géADEESFCEASTADOS PROYECTO! conmene: SISTEMA DE DETECCION DE FUEGO | recuermientono
BOGOTA, COLOMBIA Y CCTV

FECHA:
LUGAR ESCALA:

SECCION N.AS.

o

EDIFICIO CHAMBACU, CARTAGENA LN PLANO o

ES
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BaJonte adosada o muro

7.

[ BaJonte adosada o muro

Notas

Bande jo portacable tipo escalera
30cmX12 cm

Canaletas perimetrales de 12cmXScm
Ba Jantes de 12cmX5cm

=

EMBAJADA DE LOS ESTADOS PROYECTO! contiene: Conolizaciones internas REQUERIMIENTO No.
UNIDOS DE AMERICA

BOGOTA, COLOMBIA
FECHA:

LUGAR ESCALA:

o

SECGION NAS. EDIFICIO CHAMBACU, CARTAGENA  [&mti e £




	E001-AC power distribution
	E002-Data drop distribution
	E003- AC backup system distribution
	E004-Illumination plan
	E005-CCTV and Fire Alarm System
	E006-Internal raceway distribution

